附件
	三江监狱监管区零星维修项目明细报价表

	明细项目
	
	上限标准
	报价
	测算基准
	列支范围
	系数设置
	备注

	办公室
	地面
	260
	
	㎡
	综合找平层、结合层、面层、踢脚线等工作内容及相应措施。
	地面不做找平层时相应指标应扣除33元/㎡
	

	
	天棚
	168
	
	㎡
	综合龙骨、基层、面层等工作内容及相应措施。
	
	

	
	墙面
	192/87
	
	㎡
	综合结合层、面层等工作内容及相应措施；按建筑面积计算/实际面积计算。
	房间墙面整体装修按建筑面积计，房间墙面局部翻新按实际面积计算
	

	
	电气
	160
	
	㎡
	综合室内配电箱、敷管、配线、开关、插座、灯具等工作内容及相应措施。
	
	

	
	弱电
	30
	
	㎡
	综合室内弱电箱、电话电视网络系统线路敷设、终端插座等工作内容及相应措施。 
	
	

	
	消防
	150
	
	㎡
	综合消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统等管道敷设、管线敷设、消火栓、喷头、感烟探头等工作内容及相应措施。
	
	

	
	通风及空调
	260
	
	㎡
	综合多联机空调的风管系统、冷媒系统、冷凝水系统、控制系统、保温、风机盘管、新风机组等工作内容及相应措施，不含室外机组。
	
	

	门厅、电梯厅
	地面
	418
	
	㎡
	综合找平层、结合层、面层、踢脚线等工作内容及相应措施。
	地面不做找平层时相应指标应扣除33元/㎡
	

	
	天棚
	168
	
	㎡
	综合龙骨、基层、面层等工作内容及相应措施。
	
	

	
	墙面
	651/325
	
	㎡
	综合结合层、面层等工作内容及相应措施；按建筑面积计算/实际面积计算。
	房间墙面整体装修按建筑面积计，房间墙面局部翻新按实际面积计算
	

	
	电气
	90
	
	㎡
	综合电气敷管、配线、开关、插座、灯具等工作内容及相应措施。
	
	

	会议室、接待室
	地面
	386
	
	㎡
	综合找平层、结合层、面层、踢脚线等工作内容及相应措施。
	地面不做找平层时相应指标应扣除33元/㎡
	

	
	天棚
	184
	
	㎡
	综合龙骨、基层、面层等工作内容及相应措施。
	
	

	
	墙面
	257/160
	
	㎡
	综合结合层、面层等工作内容及相应措施；按建筑面积计算/实际面积计算。
	房间墙面整体装修按建筑面积计，房间墙面局部翻新按实际面积计算
	

	
	电气
	180
	
	㎡
	综合室内配电箱、敷管、配线、开关、插座、灯具等工作内容及相应措施。
	
	

	
	弱电
	30
	
	㎡
	综合室内弱电箱、电话电视网络系统线路敷设、终端插座等工作内容及相应措施。 
	
	

	
	消防
	150
	
	㎡
	综合消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统等管道敷设、管线敷设、消火栓、喷头、感烟探头等工作内容及相应措施。
	
	

	
	通风及空调
	300
	
	㎡
	综合多联机空调的风管系统、冷媒系统、冷凝水系统、控制系统、保温、风机盘管、新风机组等工作内容及相应措施，不含室外机组。
	
	

	公共卫生间、开水间
	地面
	328
	
	㎡
	综合找平层、结合层、防水层、面层、踢脚线等工作内容及相应措施。
	地面不做找平层时相应指标应扣除33元/㎡
	

	
	天棚
	151
	
	㎡
	综合龙骨、基层、面层等工作内容及相应措施。
	
	

	
	墙面
	492/205
	
	㎡
	综合结合层、防水层、面层等工作内容及相应措施；按建筑面积计算/实际面积计算。
	房间墙面整体装修按建筑面积计，房间墙面局部翻新按实际面积计算
	

	
	其它
	257
	
	㎡
	综合隔断、洗手台等工作内容及相应措施；按建筑面积计算。
	
	

	
	电气
	114
	
	㎡
	综合电气敷管、配线、开关、插座、灯具、洁具感应线路、通风排风等工作内容及相应措施。
	
	

	
	给排水
	310
	
	㎡
	综合给排水支管道、阀门、卫生洁具等工作内容及相应措施。
	
	

	室内卫生间
	地面
	319
	
	㎡
	综合考虑找平层、结合层、防水层、面层、踢脚线等工作内容及相应措施。
	地面不做找平层时相应指标应扣除33元/㎡
	

	
	天棚
	151
	
	㎡
	综合考虑龙骨、基层、面层等工作内容及相应措施。
	
	

	
	墙面
	991/199
	
	㎡
	综合考虑结合层、防水层、面层等工作内容及相应措施；按建筑面积计算/实际面积。
	房间墙面整体装修按建筑面积计，房间墙面局部翻新按实际面积计算
	

	
	电气
	110
	
	㎡
	综合电气敷管、配线、开关、插座、灯具、排气扇等工作内容及相应措施。
	
	

	
	给排水
	400
	
	㎡
	综合给排水支管道、阀门、卫生洁具等工作内容及相应措施。
	
	

	内走道
	地面
	260
	
	㎡
	综合找平层、结合层、面层、踢脚线等工作内容及相应措施。
	地面不做找平层时相应指标应扣除33元/㎡
	

	
	天棚
	166
	
	㎡
	综合龙骨、基层、面层等工作内容及相应措施。
	外廊天棚单价乘0.5系数
	

	
	墙面
	209/87
	
	㎡
	综合结合层、面层等工作内容及相应措施；按建筑面积计算/实际面积计算。
	房间墙面整体装修按建筑面积计，房间墙面局部翻新按实际面积计算；外走道墙面按内走道单价乘0.7系数
	

	
	电气
	90
	
	㎡
	综合电气敷管、配线、开关、插座、灯具等工作内容及相应措施。
	
	

	楼梯间
	地面
	248
	
	㎡
	综合找平层、结合层、面层、踢脚线等工作内容及相应措施。
	地面不做找平层时相应指标应扣除33元/㎡
	

	
	天棚
	108
	
	㎡
	综合基层、面层等工作内容及相应措施。
	
	

	
	墙面
	209/87
	
	㎡
	综合结合层、面层等工作内容及相应措施；按建筑面积计算/实际面积。
	房间墙面整体装修按建筑面积计，房间墙面局部翻新按实际面积计算
	

	
	栏杆扶手
	130
	
	㎡
	综合预埋件、栏杆、扶手等工作内容及相应措施；按建筑面积计算。
	
	

	
	电气
	90
	
	㎡
	综合电气敷管、配线、开关、插座、灯具等工作内容及相应措施。
	
	

	公共餐厅
	地面
	214
	
	㎡
	综合找平层、结合层、面层、踢脚线等工作内容及相应措施。
	地面不做找平层时相应指标应扣除33元/㎡
	

	
	天棚
	166
	
	㎡
	综合龙骨、基层、面层等工作内容及相应措施。
	
	

	
	墙面
	200/125
	
	㎡
	综合结合层、面层等工作内容及相应措施；按建筑面积计算/实际面积计算。
	房间墙面整体装修按建筑面积计，房间墙面局部翻新按实际面积计算
	

	
	电气
	120
	
	㎡
	综合室内配电箱、敷管、配线、开关、插座、灯具、风扇等工作内容及相应措施，不含公共卫生间部分。
	
	

	
	弱电
	8
	
	㎡
	综合室内弱电箱、电话电视网络系统线路敷设、终端插座等工作内容及相应措施。 
	
	

	
	消防
	45
	
	㎡
	综合消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统等管道敷设、管线敷设、消火栓、喷头、感烟探头等工作内容及相应措施。
	
	

	
	通风及空调
	260
	
	㎡
	综合多联机空调的风管系统、冷媒系统、冷凝水系统、控制系统、保温、风机盘管、新风机组等工作内容及相应措施，不含室外机组。
	
	

	厨房
	地面
	275
	
	㎡
	综合找平层、防水层、结合层、面层、踢脚线等工作内容及相应措施。
	地面不做找平层时相应指标应扣除33元/㎡
	

	
	天棚
	151
	
	㎡
	综合龙骨、基层、面层等工作内容及相应措施。
	
	

	
	墙面
	390/195
	
	㎡
	综合结合层、面层等工作内容及相应措施；按建筑面积计算/实际面积计算。
	房间墙面整体装修按建筑面积计，房间墙面局部翻新按实际面积计算
	

	
	其它
	167
	
	㎡
	综合操作台、排水沟等工作内容及相应措施；按建筑面积计算。
	
	

	
	电气
	120
	
	㎡
	综合室内配电箱、敷管、配线、开关、插座、灯具、吊扇等工作内容及相应措施。
	
	

	
	给排水
	48
	
	㎡
	综合厨房、洗手池、洗碗间、消毒间、配（售）餐间、更衣间等的给排水支管道、阀门、洁具等工作内容及相应措施，不含公共卫生间部分。
	
	

	
	消防
	30
	
	㎡
	综合消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统等管道敷设、管线敷设、消火栓、喷头、感烟探头等工作内容及相应措施。
	
	

	
	通风及空调
	110
	
	㎡
	综合排风管、部件、通风设备安装调试等工作内容及相应措施。
	
	

	仓库
	地面
	143
	
	㎡
	综合找平层、结合层、面层、标线、踢脚线等工作内容及相应措施。
	地面不做找平层时相应指标应扣除33元/㎡
	

	
	天棚
	34
	
	㎡
	综合基层、面层等工作内容及相应措施。
	
	

	
	墙面
	131/87
	
	㎡
	综合结合层、面层等工作内容及相应措施；按建筑面积计算/实际面积计算。
	房间墙面整体装修按建筑面积计，房间墙面局部翻新按实际面积计算
	

	
	电气
	100
	
	㎡
	综合室内配电箱、敷管、配线、开关、插座、灯具等工作内容及相应措施。
	
	

	
	排水
	32
	
	㎡
	综合潜水泵、排水管、阀门、套管等工作内容及相应措施。
	
	

	
	消防
	200
	
	㎡
	综合消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统等管道敷设、管线敷设、消火栓、喷头、感烟探头、灭火器等工作内容及相应措施。
	
	

	
	通风
	120
	
	㎡
	综合地下车库防排烟系统风管、部件、通风设备等工作内容及相应措施。
	
	

	计算机房（设备机房）
	地面
	602
	
	㎡
	综合找平层、结合层、面层、踢脚线等工作内容及相应措施。
	地面不做找平层时相应指标应扣除33元/㎡
	

	
	天棚
	168
	
	㎡
	综合龙骨、基层、面层等工作内容及相应措施。
	
	

	
	墙面
	192/87
	
	㎡
	综合结合层、面层等工作内容及相应措施；按建筑面积计算/实际面积计算。
	房间墙面整体装修按建筑面积计，房间墙面局部翻新按实际面积计算
	

	
	电气
	130
	
	㎡
	综合室内配电箱、敷管、配线、开关、插座、灯具、接地等工作内容及相应措施。
	
	

	
	弱电
	35
	
	㎡
	综合室内弱电箱、电话电视网络系统线路敷设、终端插座等工作内容及相应措施。 
	
	

	
	消防
	80
	
	㎡
	综合消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统等管道敷设、管线敷设、消火栓、喷头、感烟探头等工作内容及相应措施。
	
	

	
	通风及空调
	350
	
	㎡
	综合多联机空调的风管系统、冷媒系统、冷凝水系统、控制系统、保温、风机盘管、新风机组等工作内容及相应措施，不含室外机组。
	
	

	其他附属用房
	地面
	240
	
	㎡
	综合找平层、结合层、面层、踢脚线等工作内容及相应措施。
	地面不做找平层时相应指标应扣除33元/㎡
	

	
	天棚
	75
	
	㎡
	综合基层、面层等工作内容及相应措施。
	
	

	
	墙面
	192/87
	
	㎡
	综合结合层、面层等工作内容及相应措施；按建筑面积计算/实际面积计算。
	房间墙面整体装修按建筑面积计，房间墙面局部翻新按实际面积计算
	

	
	电气
	120
	
	㎡
	综合室内配电箱、敷管、配线、开关、插座、灯具、接地等工作内容及相应措施。
	
	

	土石方
	挖土方
	61
	
	m³
	综合土方挖、运、弃等工作内容及相应措施。
	1、不考虑场外运输的，单价乘0.3系数；
2、小于200m³以内的小型土方单价乘1.5系数.
	

	
	挖石方
	186
	
	m³
	综合土方挖、运、弃等工作内容及相应措施。
	
	

	
	填土方
	32
	
	m³
	综合土方平衡、回填、夯实等工作内容及相应措施。
	
	

	
	外购土
	65
	
	m³
	综合购土、回运等工作内容及相应措施。
	
	

	桩基工程
	预制桩基
	395
	
	m
	综合打桩、送桩、接桩、凿桩头等工作内容及相应措施。
	
	

	
	灌注桩基
	1720
	
	m³
	综合成孔、护壁、浇灌混凝土等工作内容及相应措施。
	
	

	砌筑工程
	砖砌体
	1076
	
	m³
	综合砌筑基础、墙体、零星项目、包括墙面钢丝网、砌体加固等工作内容及相应措施。
	
	

	
	砌块砌体
	899
	
	m³
	综合砌筑墙体、零星项目、包括墙面钢丝网、砌体加固等工作内容及相应措施。
	
	

	
	轻质隔墙
	146
	
	㎡
	综合砌筑墙体、零星项目等工作内容及相应措施。
	
	

	
	石砌筑工程
	1086
	
	m³
	综合砌筑墙体、零星项目等工作内容及相应措施。
	
	

	钢筋混凝土及模板工程
	混凝土构件
	1426
	
	m³
	综合浇筑混凝土、模板等工作内容及相应措施。
	预制砼构件单价乘1.5系数
	

	
	钢筋混凝土构件
	2602
	
	m³
	综合浇筑基础、梁、柱、板、墙、楼梯等混凝土、钢筋、模板等工作内容及相应措施。
	非承重结构单价乘0.7系数
	

	金属结构及围护工程
	主体钢结构
	13052
	
	t
	综合钢屋架、钢梁、钢柱、网架结构等钢构件制作及安装、防火涂料、油漆等工作内容及相应措施。
	
	

	
	钢板墙板、楼板
	179
	
	㎡
	综合考虑钢板墙板、楼板制安、构件运距等工作内容及相应措施。
	
	

	屋面工程
	上人屋面
	355
	
	㎡
	综合找平、结合层、防水层、保温、隔热、面层等工作内容及相应措施。
	
	

	
	不上平人屋面
	225
	
	㎡
	综合找平、结合层、防水层、保温、隔热、面层等工作内容及相应措施。
	
	

	
	瓦屋面
	349
	
	㎡
	综合找平、结合层、防水层、保温、隔热、面层等工作内容及相应措施。
	
	

	防水、保温工程
	防水层
	114
	
	㎡
	综合地面、墙面卷材、涂膜防水、基层清理及刷处理剂等工作内容及相应措施。
	仅做一遍防水时单价乘0.6系数
	

	
	保温层
	79
	
	㎡
	综合地面、墙面保温层、基层找平处理等等工作内容及相应措施。
	
	

	外墙面装修
	涂料外墙
	131
	
	㎡
	综合结合层、面层等工作内容及相应措施。
	仅做面层不含抹灰单价乘0.68系数
	

	
	块料外墙
	213
	
	㎡
	综合结合层、面层等工作内容及相应措施。
	仅做面层不含抹灰单价乘 0.85  系数
	

	
	石材外墙
	606
	
	㎡
	综合结合处、面层等工作内容及相应措施。
	
	

	门窗工程
	木门
	850
	
	㎡
	综合成品木门，包括油漆、门套、五金件、门吸、门锁等工作内容及相应措施。
	
	

	
	铝合金门
	820
	
	㎡
	综合铝合金门，包括五金件、门锁等工作内容及相应措施。
	
	

	
	防火、防盗门
	877
	
	㎡
	综合防火门及防盗门、五金件、门吸等工作内容及相应措施。
	
	

	
	护窗栏杆
	281
	
	m
	综合铁件预埋、栏杆安装等工作内容及相应措施。
	
	

	
	铝合金窗
	580
	
	㎡
	综合铝合金窗制安，包括五金件等工作内容及相应措施。
	
	

	
	钢结构雨棚
	980
	
	㎡
	综合钢结构雨棚骨架、饰面层、配件等工作内容及相应措施。
	
	

	
	玻璃幕墙
	1189
	
	㎡
	综合玻璃幕墙的制作安装、钢骨架、饰面层、配件等工作内容及相应措施。
	
	

	给排水工程
	室内给水系统安装
	13
	
	㎡
	综合室内给水管道、管道附件、套管、支架、阀门、水表、屋面水箱等工作内容及相应措施。 
	其中给水主干管造价占63%。
	

	
	室内排水（污、废）系统安装
	17
	
	㎡
	综合室内污（废）水排水管道、支架、地漏、地面清扫口、卫生洁具等工作内容及相应措施。                           
	其中排水主干管造价占65%。
	

	
	室内排水（雨水）系统安装
	8
	
	㎡
	综合雨水排水管道、支架、地漏、雨水斗等工作内容及相应措施。                           
	
	

	
	其他
	6
	
	㎡
	综合水电专业各类墙块体切槽、修复；楼板及墙体打洞；垃圾清理及弃运（运距综合考虑）等工作内容及相应措施。                        
	
	

	
	太阳能热水系统安装
	24800/2900
	
	t或㎡
	综合集热器、贮热水箱、热水泵、热源泵机组、电加热器、热水管道、阀门、仪表、保温、配电及控制线路、设备基础或支架等工作内容及相应措施。按设计热水出水量以吨计算或按集热板面积以平方米计算。
	
	

	电气工程
	低压配电设备及线路安装
	90
	
	㎡
	综合主干线路项目的总配电箱、楼层（竖井）配电箱、应急照明箱、T接箱、动力箱、功能房间配电箱、干线电缆电线、桥架、线槽、保护套管及引入电源电缆等工作内容及相应措施。
	
	

	
	照明电气安装
	78
	
	㎡
	综合公共照明管线、应急照明管线、房内照明管线、照明灯具、应急灯具、疏散指示灯具、开关、插座、风扇等工作内容。
	如不做管线改造，按55元/㎡计
	

	
	防雷接地装置安装
	14
	
	㎡
	综合建（构）筑物的避雷装置、接地装置等工作内容及相应措施。                                      
	其中屋面避雷装置部分占40%
	

	
	弱电系统安装
	35
	
	㎡
	综合弱电总箱至各电话、电视、网络系统终端插座的线路、插座等工作内容及相应措施。                    
	
	

	
	监控系统安装
	2900
	
	点
	综合监控系统各种摄像头、支架（钢管立柱）、监控主机、显示器、配管配线等工作内容及相应措施。按摄像头以点数计算等。
	
	

	
	门禁系统安装
	3050
	
	台
	综合读卡器、感应卡、门禁控制器、电锁、开关按钮、配管、配线等工作内容及相应措施。按门禁控制器以台计算。
	
	

	消防工程
	消火栓系统安装
	45
	
	㎡
	综合消火栓系统镀锌钢管及管件、支架、套管、刷油漆、阀门、消火栓箱、消防按钮、高位消防水箱及增压稳压装置等工作内容及相应措施。
	
	

	
	喷淋系统安装
	55
	
	㎡
	综合喷淋系统镀锌钢管及管件、支架、套管、刷油漆、阀门、喷头、湿式报警阀、水流指示器、末端试水装置等工作内容及相应措施。
	
	

	
	火灾自动报警系统安装
	60
	
	㎡
	综合火灾自动报警系统的金属线槽、管线、感烟（温）探测器、楼层显示器、报警装置、消防广播、声光报警器、报警按钮、电话插孔、消防电话、应急电源等工作内容及相应措施。
	
	

	
	灭火器
	30
	
	Kg
	综合各规格磷酸铵盐干粉灭火器购置、安装等工作内容及相应措施。按灭火器药剂充装用量以公斤计算。
	配置灭火器箱的，按100元/箱另计。
	

	
	气体灭火装置
	430
	
	Kg
	综合无管网七氟丙烷气体灭火装置的购置、安装、调试等工作内容及相应措施。按药剂充装用量以公斤计算。
	
	

	通风与空调工程
	空调系统安装
	480
	
	㎡
	综合多联机空调的风管系统、冷媒系统、冷凝水系统、控制系统、保温，以及室外机组、室内机、新风机或全热交换器等工作内容。                                                          
	主要设备占比60%
	

	
	通风系统安装
	80
	
	㎡
	综合建筑物地上送排风系统的风管、部件、通风设备、吊支架等工作内容及相应措施。                                                          
	
	

	其他工程
	不锈钢水箱
	1500
	
	m³
	综合成品不锈钢水箱安装、基础或支架等工作内容及相应措施。按水箱设计有效容积以立方米计算。
	生活/消防
	

	附属
	围墙
	1400
	
	m 
	综合基础、砖砌围墙、铁艺栏杆、墙柱抹灰、涂料、面料等工作内容及相应措施。
	
	

	
	庭院、人行道铺装
	339
	
	㎡
	综合土方 、浇垫层 、基层 、铺贴块料面层等工作内容及相应措施。
	仅做面层时乘0.5系数
	

	
	停车场
	336
	
	㎡
	综合土方 、垫层 、基层 、铺贴植草砖等工作内容及相应措施。
	
	

	
	车棚
	700
	
	㎡
	综合土方、基础、地坪、简易钢构及屋面等工作内容及相应措施。
	
	

	
	运动场
	293
	
	㎡
	综合跑道基层和面层、足球场基层和面层、草坪、排水沟、标线等工作内容及相应措施。
	仅做面层时乘0.5系数
	

	
	篮球、排球场
	354
	
	㎡
	综合球场基层、面层、标线等工作内容及相应措施。
	仅做面层时乘0.5系数
	

	
	围网
	289
	
	㎡
	综合土方、垫层、围网等工作内容及相应措施。
	
	

	
	水沟
	520
	
	m
	综合土方、垫层、砌筑水沟、抹灰、安装沟盖等工作内容及相应措施。
	
	

	
	台阶
	667
	
	㎡
	综合土方、垫层、砌筑台阶、抹灰、铺贴地砖等等工作内容及相应措施。
	
	

	
	道路碎石基层
	55
	
	㎡
	综合碎石、灌缝、找平、碾压等工作内容及相应措施。
	
	

	
	道路混凝土垫层
	147
	
	㎡
	综合混凝土带等工作内容及相应措施。
	
	

	
	道路水泥碎石稳定层
	112
	
	㎡
	综合包水泥碎石稳定层、灌缝、找平、碾压等工作内容及相应措施。
	
	

	
	道路水泥混凝土面层
	187
	
	㎡
	综合混泥土、模板等工作内容及相应措施。
	
	

	
	道路沥青混凝土面层
	167
	
	㎡
	综合机中粒沥青砼、细粒沥青砼、乳化沥青透层等工作内容及相应措施。
	
	

	
	安砌侧(平、缘）石
	66
	
	m
	综合垫层、模板、水泥砂浆安砌各类侧(平、缘）石等工作内容及相应措施。
	
	

	
	文化墙、宣传墙
	2000
	
	m
	综合基础、文化墙或宣传栏等工作内容。
	
	

	园林景观
	苗木种植（软景）
	180
	
	㎡
	综合绿地整理，包含移植、支撑、养护等工作内容及相应措施；按绿化与园建小品面积之和计算（即：室外面积扣除道路及庭院、人行道铺装面积）。
	
	

	
	园建小品
	120
	
	㎡
	综合园路、汀步、花池、座椅、假山、凉亭等工作内容及相应措施，按绿化与园建小品面积之和计算（即：室外面积扣除道路及庭院、人行道铺装面积）。
	
	

	室外电气工程
	高压电力电缆
	450
	
	m
	综合高压（8.7/15KV）电力电缆敷设70mm2及以内及电缆头制作安装；电缆沟土方挖填、电缆敷设、铺砂盖砖等工作内容及相应措施。
	截面120mm2、240mm2及以内分别乘1.4、2.7系数。
	

	
	低压配电（动力）电缆
	520
	
	m
	综合低压（0.6/1KV）配电（动力）电缆敷设70mm2及以内及电缆头制作安装；电缆沟土方挖填、电缆敷设、电缆保护管等工作内容及相应措施。
	截面120mm2、240mm2及以内分别乘1.6、3.0系数。
	

	
	室外照明线路
	100
	
	m
	综合低压（0.6/1KV）照明线路电缆（4x16mm2及以内）；电缆沟土方挖填、电缆敷设、电缆保护管等工作内容及相应措施。
	
	

	
	水平导向钻进
	360
	
	m
	综合各管径、塑料管的水平导向钻进（DN100及以内）；水平钻进、扩孔、回拉、管道对接、两侧工作井挖填等工作内容及相应措施。
	管径DN200、DN300及以内分别乘1.2、2.3系数
	

	
	电气检查（手孔）井
	1900
	
	座
	综合不同规格强、弱电检查（手孔）井的砌筑（1000*1000*1000及以内）；土方挖填及余土弃运（运距综合考虑）等工作内容及相应措施。
	
	

	
	路灯
	3000
	
	盏
	综合不同类型、高度7m以下路灯安装；基础、接地、基坑土方挖填及余土弃运（运距综合考虑）等工作内容及相应措施。
	
	

	
	箱式变电站
	770
	
	KVA
	综合容量315KVA及以下欧式箱式变电站。由高压柜、变压器、低压柜、其他电器件、箱体组成的成套设备购置、施工安装、基础、接地、调试等工作内容及相应措施。按变压器容量以KVA计算。
	
	

	
	变压器 
	230
	
	KVA
	综合干式变压器的购置、施工安装、基础、接地、调试等工作内容及相应措施。按变压器容量以KVA计算。
	
	

	
	柴油发电机组
	900
	
	KW
	综合柴油发电机组的设备购置、安装、接地、调试、油箱及油路、消声排气管、基础等工作内容及相应措施。按柴油发电机额定功率（主用）以KW计算。
	不含房间隔音
	

	
	交流充电桩
	450
	
	KW
	综合各类型交流充电桩的设备购置、施工安装、基础、接地、调试等工作内容及相应措施。按充电桩容量以KW计算。
	
	

	
	直流充电桩
	715
	
	KW
	综合各类型直流充电桩的设备购置、施工安装、基础、接地、调试等工作内容。按充电桩容量以KW计算。
	
	

	室外给排水
	室外给水（消防）管道
	308
	
	m
	综合管径DN100及以内、塑料给水管道、管件、阀门及附件安装；沟槽土方挖填、砂垫层等工作内容及相应措施。
	如采用热镀锌钢管（含埋地防腐），乘1.5系数
	

	
	室外给水（消防）管道
	460
	
	m
	综合管径DN200及以内、塑料给水管道、管件、阀门及附件安装；沟槽土方挖填、砂垫层等工作内容及相应措施。
	如采用热镀锌钢管（含埋地防腐），乘1.6系数
	

	
	室外排水管道
	450
	
	m
	综合管径DN300及以内、HDPE塑料排水管道及管件安装；沟槽土方挖填、余土弃运（运距综合考虑）、砂垫层等工作内容及相应措施。
	
	

	
	室外排水管道 
	800
	
	m
	综合管径DN500及以下、HDPE塑料排水管道及管件安装；沟槽土方挖填、余土弃运（运距综合考虑）、砂垫层等工作内容及相应措施。
	
	

	
	室外绿化喷灌管道
	65
	
	m
	综合管径DN50以内、UPVC给水管道、管件、阀门、喷头及附件安装；沟槽土方挖填等工作内容及相应措施。
	
	

	
	检查井/阀门井等
	3800
	
	座
	综合砖砌或塑料、不同井深雨/污水检查井、阀门井等；砌筑、井内抹灰、成品井座、井盖；成品半成品塑料检查井安装、基坑土方挖填、余土弃运（运距综合考虑）等工作内容及相应措施。
	水表井，单价增加400元/座
	

	
	雨水接入井
	1550
	
	座
	综合单、双篦子雨水口；基坑土方挖填、砌体、余土弃运（运距综合考虑）等工作内容及相应措施。
	
	

	
	隔油池
	3700
	
	m³
	综合混凝土、塑料隔油池；基坑土方挖填、混凝土浇筑、钢筋、成品安装、余土弃运（运距综合考虑）等工作内容及相应措施。
	
	

	
	化粪池
	2300
	
	m³
	综合钢筋混凝土、玻璃钢成品化粪池；基坑土方挖填、混凝土浇筑、钢筋、成品化粪池垫层及安装、余土弃运（运距综合考虑）等工作内容及相应措施。
	
	

	
	室外消防设施安装
	2200
	
	套
	综合室外消火栓、消防水泵接合器及其阀件、连接短管安装等工作内容及相应措施。按消火栓数量、接合器数量以套计算。
	
	

	土建拆除
	建筑物整体拆除
	145
	
	㎡
	综合拆除、垃圾外运等工作内容及相应措施。
	简易结构拆除单价乘系数0.45
	

	
	砌体拆除
	379
	
	m³
	综合拆除、垃圾外运等工作内容及相应措施。
	
	

	
	钢筋混凝土构件拆除
	1056
	
	m³
	综合人工、机械、垃圾外运等及相应措施。
	混凝土构件单价乘0.65系数
	

	
	屋面拆除
	64
	
	㎡
	综合拆除、垃圾外运等工作内容及相应措施。
	
	

	
	钢结构拆除
	523
	
	t
	综合拆除、垃圾外运等工作内容及相应措施。
	
	

	
	门窗拆除
	79
	
	㎡
	综合拆除、垃圾外运等工作内容及相应措施。
	
	

	
	栏杆拆除
	34
	
	m
	综合拆除、垃圾外运等工作内容及相应措施。
	
	

	
	涂料面拆除
	7
	
	㎡
	综合拆除、垃圾外运等工作内容及相应措施。
	
	

	
	地面、墙面装饰块料面拆除
	37
	
	㎡
	综合拆除、垃圾外运等工作内容及相应措施。
	
	

	
	天棚吊顶拆除
	19
	
	㎡
	综合拆除、垃圾外运等工作内容及相应措施。
	
	

	安装拆除
	室内给水系统拆除
	4
	
	㎡
	综合给水管道、支架、阀门、水表等拆除及外运工作内容和相应措施。
	
	

	
	室内排水系统拆除
	5
	
	㎡
	综合排水管道、支架、地漏、地面清扫口、雨水斗等拆除及外运工作内容和相应措施。
	
	

	
	室内卫生器具拆除
	28
	
	㎡
	综合蹲（座）便器、小便器、洗脸（手）盆、洗涤盆、拖布池、淋浴器、水龙头及附件等拆除及外运工作内容和相应措施。按卫生间建筑面积以平方米计算。
	
	

	
	太阳能热水系统拆除
	290
	
	㎡
	综合集热器、贮热水箱、热水泵、热源泵机组、热水管道、阀门、仪表、保温、配电及控制线路等拆除及外运工作内容和相应措施。按设计集热器面积以平方米计算。
	
	

	
	低压配电设备及线路拆除
	10
	
	㎡
	综合建筑物内主干线路项目的总配电箱、楼层（竖井）配电箱、应急照明箱、T接箱、动力箱、功能房配电箱、干线电缆或电线、桥架、保护套管等拆除及外运工作内容和相应措施。
	
	

	
	照明电气拆除
	11
	
	㎡
	综合各楼层公共照明管线、应急照明管线、房内照明管线、照明灯具、应急灯具、疏散指示灯具、开关、插座等拆除及外运工作内容和相应措施。
	
	

	
	避雷装置拆除
	5
	
	㎡
	综合建筑物屋面避雷带及其支撑件等拆除及外运工作内容和相应措施。按屋面垂直投影面积以平方米计算。
	
	

	
	弱电系统拆除
	6
	
	㎡
	综合建筑物内弱电系统总箱、分支箱、电话电视网络管线、终端插座等拆除及外运工作内容和相应措施。          
	安防系统拆除，参照执行。
	

	
	消火栓系统拆除
	3
	
	㎡
	综合消火栓管道、支架、阀门、消火栓箱、按钮等拆除及外运工作内容和相应措施。
	
	

	
	喷淋系统拆除
	10
	
	㎡
	综合喷淋系统管道、支架、阀门、喷头、湿式报警阀、水流指示器、末端试水装置等拆除、外运工作内容和相应措施。 
	
	

	
	火灾自动报警系统拆除
	13
	
	㎡
	综合报警装置、感温（烟）探测器、声光报警器、楼层显示器、报警按钮、消防广播、消防电话、应急电源、系统管线等拆除及外运工作内容和相应措施。
	
	

	
	空调系统拆除
	21
	
	㎡
	综合多联机空调的风管系统、冷媒系统、冷凝水系统、保温、室内机、新风机组、室外主机、控制管线等拆除及外运工作内容。
	
	

	
	通风系统拆除
	28
	
	㎡
	综合建筑物地上送排风系统的风管、部件、通风设备、吊支架等拆除及外运工作内容和相应措施。
	
	

	道路拆除
	道路拆除
	94
	
	㎡
	综合拆除、垃圾外运等工作内容及相应措施。
	仅拆除面层，单价乘系数0.55
	

	伐树
	伐树
	147
	
	棵
	综合砍伐、垃圾外运等工作内容及相应措施。
	
	

	*根据《海南省财政厅 海南省住房和城乡建设厅 海南省机关事务管理局关于印发<省级办公用房维修改造项目支出标准（试行）>的通知》（琼财支审〔2022〕894号）制定该表格


